JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI OTOPENI
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HOTARARE

privind aprobarea nivelului pierderilor tehnologice in sistemul centralizat de productie i

distributie al energiei termice in orasul Otopeni

Consiliul Local al Orasului Otopeni, judetul Iifov, intrunit in sedintd ordinard, astazi
27.11.2025,

Aviand in vedere:

Referatul de aprobare al primarului orasului Otopeni nr. 39389 din 17.11.2025 la proiectul
de Hotarére privind aprobarea nivelului pierderilor tehnologice in sistemul centralizat de
productie si distributie al energiei termice In orasul Otopeni;

Raportul de specialitate al Directiei Economice nr. 39390 din 17.11.2025 la proiectul de
Hotarére privind aprobarea nivelului pierderilor tehnologice in sistemul centralizat de
productie si distributie al energiei termice 1n orasul Otopeni;

avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico - Sociale, Buget, Finante,
Administrarea Domeniului Public si Privat al orasului Otopeni, Servicii §i Comert, al
Comisiei Administratie Publicd Local, Juridici, Apararea Ordinii Publice, Respectarea
Drepturilor si Libertitilor Cetitenilor, la proiectul de Hotérdre aprobarea nivelului
pierderilor tehnologice in sistemul centralizat de productie si distributie al energiei termice
n orasul Otopeni;

prevederile art. 38 alin (1) lit. f) §i art. 43 alin. (6) din Legea serviciului public de alimentare
cu energie termica nr. 325/2006, republicata;

Bilantul termoenergetic pe conturul sistemului de alimentare centralizatd cu energie
termicd (SACET) al orasului Otopeni, intocmit de societatea ELSACO ESCo S.R.L., si
transmis orasului Otopeni de operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica
al oragului Otopeni - societatea Veolia Roménia Solutii Integrate, cu adresa nr. 25014715
din 23.10.2025 inregistratd la Registratura Generald a Primériei Oragului Otopeni sub nr.
36367 din 24.10.2025 prin care soliciti aprobarea pierderilor tehnologice utilizate la
calculul preturilor si tarifelor energiei termice;

Documentatia privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor si tarifelor
energiei termice, intocmitd pe baza bilantului energetic in SACET transmisa de societatea
Veolia Romdania Solutii Integrate, cu adresa mai sus mentionats;

Avizul Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (,,ANRE”) nr. 39 din
07.10.2025 pentru documentatia privind pierderile tehnologice utilizate la calculul
preturilor si tarifelor energiei termice, intocmiti de Veolia Roménia Solutii Integrate S.A.
pe baza bilantului termoenergetic in SACET din orasul Otopeni, pentru perioada iunie
2024-mai 2025;

adresa nr. 25014715 din 23.10.2025 inregistrati la Registratura Generald a Primariei
Oragului Otopeni sub nr. 36367 din 24.10.2025 prin care societatea Veolia Romania Solutii
Integrate S.A. solicitd aprobarea pierderilor tehnologice utilizate la calculul preturilor si
tarifelor energiei termice;

prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) si alin. (7), lit. n) din Ordonanta de urgent3 a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completirile
ulterioare;



in temeiul art. 139 alin. (1) si al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentd a Guvemului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 — Se aproba Bilantul termoenergetic pe conturul sistemului de alimentare centralizata
cu energie termica (SACET) al orasului Otopeni, intocmit de societatea ELSACO ESCo S.R.L.,
prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranti din prezenta Hotarére.

Art. 2, — (1) Se aproba nivelul pierderilor tehnologice in procent de 13.58% in sistemul
centralizat de productie si distributie al energiei termice in orasul Otopeni.
(2) Nivelul pierderilor tehnologice aprobat potrivit alin. (1) va fi luat in calcul la fundamentarea
pretului local al energiei termice.

Art. 3. — Societatea Veolia Romania Solutii Integrate S.A., Primarul Orasului Otopeni si
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei Hotarari.

Art. 4. — Prezenta Hotéardre se comunica prin grija Secretarului General al Orasului Otopeni,
in termenul previzut de lege, citre Institutia Prefectului Judetului [ifov, Primarul Orasului
Otopeni, compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
societitil Veolia Romania Solutii Integrate S.A.

PRESED|NTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

SECRETAR GENERAL
Irina Serbimescu

OTOPENI,
Nr. 39 din 27.11.2025

Prezenta hotarire a fost adoptati in sedinta ordinari a Consiliului Local al Orasului Otopeni, judetul
Iifov, din data de 27.11.2025, cu votul a / consilieri ,,pentru®”, O _,jimpotrivi™, ) abtineri”,
fiind prezenti / 3 consilieri din total de 19 in functie.
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Tabel 15.5 — Pierderi reale si tehnolo

ELSACO
ESCO

Bilant termoenergetic al SACET Otopeni

Cod: BT 2025

Tunie 2024 —

Mai 2025

Revizia: 0

Randamentul retelei de distributie aferente CT6, calculat pe baza datclor reale de
exploatare, este de 84,92%, apropiat de pragul optim de 85-90% si cu ~7% mai mic decét
randamentul teoretic de 91,98%.
Aceste rezultate arati ci refeaua RD CT6 se afla intr-o stare relativ bun& comparativ cu
celelalte retele din sistem, dar optimizarea izolatiilor si reducerea pierderilor masice ar putea
aduce performanta la nivelul scenariului tehnologic.

fn tabelul 15.5 sunt prezentate pierderile reale si tehnologice pentru reteaua de
distributie aferentd CT7.

ice pe RD aferentd CT7

Picrderi

-cale

Pierderi tehnologice

Indicatori Valori Valori

absolute Ropdere absolute Ropdere
1. | Energia termici livratd la gardul CT7 | MWh/an 335,46 100% 335.14 100%
2. Energia termicllivinduti MWh/an | 312,93 93,28% | 312,93 93,37%

consumatorilor

3. Pierderile de energie termici: MWh/an 22.53 6.72% 2221 6.63%
4. - pierderi masice/volumice MWh/an 0.73 0,22% 0.72 0.22%
5. - pierderi prin transfer de cilduri MWh/an 21,80 6.50% 21.49 6.41%

in perioada Iunie 2024 — Mai 2025, energia termicd livratd la gardul CT7 a fost de
335,46 MWh, din care s-au vandut consumatorilor 312,93 MWh.

Pierderile totale de energie termicd in refeaua de distributie aferenti CT7 au fost de
22,53 MWh/an, reprezentind 6,72% din energia livratd. Din aceste pierderi:

e 0,73 MWh/an (0,22%) sunt pierderi masice/volumice,
21,80 MWh/an (6,50%) sunt pietderi prin transfer de caldura.

Calculul pierderilor tehnologice indicd valori aproape identice cu cele reale: 22,21
MWW/an (6,63% din energia livratd), din care 0,72 MWh/an (0,22%) pierderi- masice i 21,49
MWh/an (6,41%) pierderi prin transfer termic.

Diferenta dintre pierderile reale si cele tehnologice este foarte micd, de doar 0,32
MWh/an, ceea ce arati ci RD CT7 functioneazi practic la nivelul optim estimat in scenariul
teoretic.

Randamentul retelei de distributie aferentd CT7, calculat pe baza datelor reale de
exploatare, este de 93,28%, aproape egal cu randamentul teoretic de 93,37%, ceea ce confirma
o stare tehnici bund si o eficientd ridicatd a retelei.

Aceste rezultate arati ci RD CT7 nu necesitd misuri majore de reabilitare, ci doar
mentenanti preventivd pentru mentinerea performantei actuale.
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CAPITOLUL 16

PLAN DE MASURI SIACTIUNI PENTRU CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE

16.1. MASURI CU COSTURI REDUSE

Urmiétoarele actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficare al
orasului Otopeni presupun costuri reduse sau deloc:

e functionarea cazanelor cit mai aproape de parametrii de proiect pentru a optimiza
consumul de combustibil;

e verificarea metrologica a aparaturii de mésuri la sursi si la consumatori conform
instructiunilor;

e urmdrirea functiondrii in conditii optime a sistemului de detectare si monitorizare a
avariilor, pentru depistarea lor in faza incipientd §i remedierea cit mai rapidi a
acestora, In vederea reducerii pierderilor de agent termic si protejérii conductelor din
canalele termice;

e instruirea periodici a personalului pentru operarea sistemului si realizarea
interventiilor.

16.2. MASURI CARE NECESITA INVESTITII

Conform informatiilor transmise de operatorul SACET Otopeni, planul de masuri
pentru cresterea eficientei energetice include doud directii strategice majore:

1. Reabilitarea termici a cladirilor — mésuri de termoizolare a anvelopei clédirilor,
inlocuirea tAmplériei cu elemente performante energetic, modernizarea instalatiilor
interioare de Incilzire §i apé calda. Implementarea acestor lucrari are un impact direct
asupra reducerii consumului de energie termicd la consumatori §i implicit asupra
pierderilor din retea.

e FEstimare duratd implementare: 2—4 ani, in functie de numarul de clidiri si de
finantare.

e Estimare costuri orientative: 150-300 €/m? suprafati utild reabilitatd; pentru un
program local la scard medie, costurile pot varia intre 2—5 milioane €.

2. Implementarea unei strategii locale pentru serviciul de alimentare cu energie
termici a populatiei — obiectivul este asigurarea unui serviciu public eficient, durabil
si accesibil, capabil si satisfacd nevoile de incilzire §i apd caldd in conditii de
sigurant si calitate, la preturi suportabile pentru populatie. Strategia urmaregte:

- optimizarea sistemului de producere si distributie a energiei termice,
- reducerea pierderilor de energie termica,
- cregterea eficientei energetice prin modernizarea centralelor si retelelor,
- protectia mediului si sciderea emisiilor,
- asigurarea confortului termic al populatiei in mod sustenabil, atit economic cét si
social.
e Estimare duratd implementare: 3—6 ani, etapizat (analiza — proiectare — executie).
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Estimare costuri orientative: 1-2 milioane € pentru modernizarea centralelor si 200~
400 €/ml pentru reabilitarea conductelor (valoaré totald estimati pentru intreaga retea:
' 3—6 milioane €, in functie de lungimea si starea tronsoanelor vizate).

Implementarea acestor masuri va contribui la reducerea pierderilor din retele cu pani la

20-25%, cresterea randamentului global al sistemului peste pragul de 80% si reducerea
costurilor de exploatare, cu efecte pozitive asupra facturilor utilizatorilor si asupra impactului
asupra mediului.
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CAPITOLUL 17

BILANTUL OPTIMIZAT

Calculul de optimizare a energiei termice care intrd in sistemul de distributie a fost
elaborat pe baza aplicarii masurilor de reducere a pierderilor de energie, descrise in capitolul
16 si corelat cu pierderile tehnologice.

Elaborarea bilantului optimizat s-a realizat pornind de la necesarul real de energie
termici in sistemul de distributie. La energia termicd vanduta pentru incilzire si sub forma de

apd calda de consum am addugat valoarea optimizata a pierderilor in retea si a rezultat cantitatea
de energie termica livraté la gardul centralelor.

Qcons+AQRD=QCT [MWh/an]
8.309,18 +2.587,29 = 10.896,47 MWh

Bilantul optimizat al SACET Otopeni este prezentat in tabelul 17.1, iar diagrama Sankey
este reprezentata in figura 17.1.

Tabel 17.1 — Bilantul optimizat al SACET Otopeni

Nr. crt. Indicator Valori absolute Pondere

1. Energia termica livratd la gardul CT MWh/an 10.896.47 100%

2. Energia termici vanduti consumatorilor MWh/an 8.309.18 76.26%

3. Pierderile de energie termici: MWh/an 2.587.29 23.,74%

4. - pierderi masice/volumice MWh/an 108.96 1.00%

5. - pierderi prin transfer de caldurd MWh/an 2.478.33 22.74%
Qcons

8.309,18 MWh/an

(76.26"4)

QCcT

10.896,47 MWh/an AQmy
(100%) 108,96 MWh/an
(100" y)

AQRD

258729 MWh/an
(23.74%0)

B Acre
2 2.478.33 MWh/an
(22.74%)

Figura 17.1 — Diagrama Saneky a bilanfului optimizat al SACET Otopeni
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CAPITOLUL 18

CALCULUL DE EFICIENTA ECONOMICA A MASURILOR
STABILITE

Implementarea planului de mésuri pentru cresterea eficientei energetice in SACET
Otopeni presupune investitii semnificative atit in reabilitarea termicd a cladirilor, cét §i in
modernizarea infrastructurii de producere si distributie a energiei termice. Aceste mésuri
vizeazi reducerea pierderilor tehnologice §i operafionale, cresterea randamentului global al
sistemului si, implicit, diminuarea costurilor de exploatare si a impactului asupra mediului.

Pentru a evalua fezabilitatea economica a acestor investitii, s-a realizat o analizd pe o
perioadi de 20 de ani, cu o ratd de actualizare de 10%, utilizind indicatorii financiari:

e Valoarea Netd Actualizatd (VNA),
e Rata Internd de Rentabilitate (RIR),
e Timpul de Recuperare al Investitiei (TRB).

Pe baza datelor primite, dar si a celor estimate in Capitolul 16, am considerat o economie
anuali de energie termicd de aproximativ 1.200 MWh/an. Pretul mediu al energiei termice a
fost considerat 450 lei/MWh, rezultdnd economii anuale de aproximativ 540.000 lei.

Valoarea Neti Actualizatd (VNA) calculatd pentru 20 de ani si o ratd de actualizare
de 10% este de aproximativ 4,6 milioane lei, reprezentind valoarea actualizatd a economiilor
generate.

Costurile investitiei estimate pentru modernizarea infrastructurii si reabilitarea
conductelor sunt in jur de 22,5 milioane lei (echivalent a 4,5 milioane €).

Prin urmare, VNA neti (beneficii minus costuri) este negativa, de circa -17,9 milioane
lei, ceea ce indic# faptul cd investifia nu se acoperd doar din economiile de energie calculate.

Rata Interni de Rentabilitate (RIR) este sub zero, semnaldnd lipsa rentabilititii
financiare strict pe baza economiilor energetice estimate.

Timpul de Recuperare al Investitiei (TRB) este estimat la aproximativ 42 de ani,
depasind semnificativ perioada de analiza.

Avand in vedere rezultatele estimarilor pentru indicatorii financiari — VNA negativ,
RIR sub zero si TRB mult peste perioada de analizi — investifia nu este rentabild strict din
economiile directe generate de reducerea consumului de energie termica.

Prin urmare, se recomandi atragerea de fonduri externe dedicate investitiilor in
modernizarea SACET, cum ar fi:

fonduri europene nerambursabile,

programe guvernamentale de sprijin pentru eficientd energetica,
parteneriate public-private,

alte mecanisme financiare avantajoase.

Aceste fonduri pot reduce semnificativ costurile de investitie initiale si pot transforma
proiectul intr-unul fezabil din punct de vedere economic, facilitdnd realizarea obiectivelor
strategice de reducere a pierderilor, crestere a eficientei si protectie a mediului.

Totodats, investitia in modernizarea SACET are gi beneficii sociale, de mediu gi pe
termen lung, care nu sunt reflectate direct in calculele financiare simple, dar care justificd
sustinerea prin surse de finantare dedicate.

Astfel, accesul la fonduri externe devine esential pentru implementarea cu succes a
planului de eficientd energeticd in SACET Otopeni.
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CAPITOLUL 19

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Cantitatea de poluant evacuati in atmosfera se calculeazi cu relatia:
E=B-PCI-3600-¢ [kg]

unde:
B — cantitatea de combustibil (m?s)

PCI — puterea calorifici inferioari a combustibilului (kWh/m’s)
& — factorul de emisie (kg/kJ)

Factorul de emisie pentru NOy se calculeazi astfel:

L—-50

gNox = NOX [a +(1-a) 0 ] [kg/kJ]
eNo* _ factorul de emisie la sarcina x (kg/kJ)
eN9* — factorul de emisie la sarcina de 100% (kg/kJ)
L — sarcina cazanului (%)
a — coeficient, in functie de tipul combustibilului (0,5 pentru gaze naturale)
Factorul de emisie pentru CO; se calculeazi cu relatia:

Meoy, €
_ Mg 100 g/kT]
&0 = per 5

£co, — factorul de emisie pentru CO; (kg/kJ)

Mo, — masa moleculard a CO; (kg/kmol)

M — masa moleculard a C (kg/kmol)

C — continutul de carbon din combustibil (% masice)

PCI —puterea calorifica inferioard a combustibilului (kJ/kg)

in tabelul 19.1 sunt sintetizate datele de intrare necesare pentru calculul emisiilor
poluante de NOx si COa.

Tabel 19.1 — Datele de intrare necesare pentru calculul emisiilor poluante de NO, si CO;
Nr.

Denumire Simbol UM CT4 CTs CTo
Cantitatea de combustibil 845.536,70 | 136.740,09 | 241.039,27 | 42.046,24
Puterea calorifici kWh/m?s 9,91
2, inferioard a PCI
combustibilului kifke 43.031,03
Factorul de emisie la Nox ]
I«-—3. sarcind 100% 100 kg/kj 0,00000017
4 Coeficientul in functie de a ) 0.5
) tipul combustibilutui ’

S. Masa moleculard a CO» Mo, | kgkmol 44

6. Masa moleculard a C M, kg/kmol 12

7. Continutul de c-ar_bon din c % masic 742
combustibil
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CAPITOLUL 20

CONCLUZIH

Analiza functiondrii celor patru centrale termice in perioada iunie 2024 — mai 2025
releva performante variate, atit in ceea ce priveste eficienta energeticd, cit si consumurile
specifice de combustibil si energie electrica.

CT4, singura centrali care asigurd agent termic atit pentru incélzire, cét si sub forma de
api caldd de consum, s-a evidentiat prin cea mai mare cantitate de energie livrati (aproximativ
68% din total) si un randament foarte ridicat (97,84%), demonstriand o functionare eficients,
aproape de regimul optim de sarcind. CT6 prezintid un randament comparabil si un consum
specific de energie electrica redus, in timp ce CT5 manifesti o eficientd mai scizutd, indicAnd
posibile functiondri partial ineficiente. CT7, desi este complet automatizati si dotatdi cu
echipamente moderne, se confruntd cu un randament scézut (80,52%) si consumuri specifice
ridicate, cauzate de sarcina termicé redusé, starea retelei vechi si posibild supradimensionare,
ceea ce necesitd o analiza detaliaté si o posibild redimensionare a instalatiei.

Tabel 20.1 — Tabelul de bilant termoenersetic anual real al centralelor termice
z Formula de

Dewtmives wrinii Simhol L : i Fotal € 1
caleul

Cantitatca dc energic
1. ‘°'c’2:§i‘:::i’;itﬁl;'z£e"“ Qpn I ja' n'""" contorizatd | 8.378.50 | 1.354,97 | 2.38848 | 41664 | 12.538.59
naturale)
2 ERAHNcs deencasic 0 MWh/an | contorizats | 8.197,64 | 1.239.42 | 2.32395 | 33546 | 12.096.47
. termicé livratd la gardul CT cr St = =0kt D et
Energia termica pierduta in _
3. CT. din care: AQ, | MWWan | Qun—Qcr | 18086 | 11555 | 64,53 | 81,18 [ 442,12
4. i p‘“d"’"af;‘: egmle = AQg | MWhan | AQ,—AQ,. | 13897 | 108,78 | 5259 | 79,10 | 379,43
- pierderi prin radiatie- &
5. conveclie AQ,. | MWh/an | 0,5%-Qyn 41,89 6,77 11,94 2,08 62,69
Pierderea procentuali de N AQp <100 o, 0 d o o
6. onersic tommicd 1o CT dor % . 2,16% | 853% | 2,70% | 1948% | 3.53%
7 Randamentul CT Ner % QQ"’ -100 | 97.84% | 91,47% | 97,30% | 80,52% | 96.47%
a.mn.

Dewamirea miéirimii Sitnhol L 5 Total €1

1. Randamentul energetic al CT Ner % 97.84% | 91.47% | 9730% | 80.52% 96.47%
2. Consumul specific de gaze naturale Can m*/MWh 104,19 111,44 104,77 126,61 105,66
3. Consumul specific de energie electrici Cor ol MWh/MWh 0.010 0.013 0.008 0.049 0.011
agl rateardsiencrRiienc i Fraal A MWh | 8.197,64 | 123942 | 2.323.95 | 33546 | 12.09647
gardul CT
Cantitatea de energie termic intraté in
CT cu gazele naturale Qgn. MWh 8.378,50 | 1.354,97 | 2.388,48 | 416,64 | 12.538,59

6. Puterea calorificd inferioard PCI kWh/m® 9.81 9.81 9.81 9.81 9.81

R | W MWh 7801 | 1579 | 1915 | 1649 | 12942

activititii de producere a energiei termice ALe

Retelele de distributie aferente celor patru centrale termice prezintd performante
energetice si operationale variate, influentate de factori precum: anul punerii in functiune, tipul
de conducte si izolatie, amplasamentul, lungimea conductelor si starea tehnicé a infrastructurii.

Randamentele scdzute ale RD CT4 si RD CT5 (sub 65%) reflecti pierderi semnificative
de energie pe trasee, o parte din trasee fiind in subsoluri sau canale vechi, cu conducte din otel
izolate cu vati minerald, puse in functiune in 1988 si aflate in stare inaintati de degradare. In
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contrast, RD CT7 inregistreaza cel mai bun randament — 93,28%, datorita traseului compact si
a izolatiei eficiente.

RD CT4 si RD CTS5 au cele mai ridicate valori ale consumului specific de apa de adaos,
indicand pierderi considerabile de apa si, implicit, de energie. Aceste pierdeti pot fi asociate cu
reteaua veche, cu multiple puncte de racord si trasee partial vizibile, greu de verificat. in
schimb, RD CT7 are pierderi aproape nesemnificative, indicind o etangeitate foarte bund a
traseului, sustinuti de o executie compacti si mai noua.

Desi RD CT7 are cel mai bun randament si cele mai mici pierderi de apd, consumul sdu
specific de energie electrici este cel mai ridicat (0,023 MWh/MWh), ceea ce indicd un
dezechilibru intre cantitatea de energie termicd distribuiti (relativ micd) si consumul
echipamentelor de pompare si automatizare.

In ansamblu, randamentul mediu al retelelor de distributie (68,69%) evidentiazi
necesitatea unor misuri de reabilitare tehnicd §i optimizare energeticd, in special pentru
tronsoanele vechi si ineficiente.

Tabel 20.3 — Tabelul de bilant termoenergetic anual real al intregii RD

Valoare

Denumirea marimii Simbol .
MWh

1. Energia termici livratilagardul CT . |  Qcp 12.096,47 100%
2 Energia termicd vanduti consumatorilor Qucons. | 8.309,18 | 68,69%
3. Energia termica pierdutd in RD prin: AQgr 3.787,29 | 31,31%
4. - pierderile masice-volumice AQ,, 404,83 3.35%
5. - pierderile prin transfer de cadldura AQ;. 3.382,46 | 27,96%

Dennnrivea mavimii Simbol s Wl L
ort. o i : MW VIWh MW MW o

1. E“i“g;‘ﬁ“gg“““ la |\ 0. | 819764 | 100% | 123942 | 100% | 232395 | 100% | 33546 | 100%
2. |y SR, ;ﬂfmg‘r‘d“ﬁ Queons. | 522529 | 63,74% | 797,44 | 6434% | 197352 | 84,92% | 312,93 | 93,28%
3| [ FoeER ‘;‘g‘gf uf‘e'd“t‘ | AQer | 297235 | 36,26% | 441,98 | 3566% | 35043 | 1508% | 2253 | 6,72%
4 . 1"““3:1“‘1';1 F;‘:S‘“' AQ, | 28123 | 343% | 4743 | 383% | 675 | 289% | 073 | 0.22%
PO i o de | ag. | 269112 | 32,83% | 394,55 | 31.83% | 28328 | 12,19% | 21,80 | 6,50%

Tabel 20.5 — Indicatorii de eficienti energetici ai retelei de distributie

. RD RD RD RD :
: ires marimii Si DML e o ] 3 Tot:
Denumirea marvimii imbol T4 CT3 CT6 17 Total RD

Ringangcr s schen i % 63,74% | 64,34% | 84,92% | 93.28% | 68,69%
2. | Consumulspecificdeapd | ¢ o | mwMWh | 131 | 161 | 097 | 006 121
3. Co:::;:‘;ﬂ:ffc;de Coner | MWW/MWh | 0,006 | 0008 | 0004 | 0023 | 0,007
4, | Comttaten dc cnergic (omich | g, | MWh | 819764 | 123942 | 232395 | 33546 | 12.09647
s, | Contitaea de cnergio tennicl | o | MWh [ 522529 | 79744 | 197352 | 31293 | 8309,18
6. Canﬁ.‘;:: dﬁ;ﬁl’z gf)ada"s Db m? 6860 | 1283 | 1911 18 | 10.072,00

Consumul de energie
7. | electric aferent activitafii de | Ede | MWh | 3343 | 677 | 821 | 707 | 5547
L distributie a energiei termice
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in perioada analizata, pierderile totale de energie termica in retea au fost de 31,31% din
energia livrati la gardul centralelor, mult mai mari decat pierderile tehnologice estimate teoretic
(13,58%). Aceastd diferentd subliniazd prezenta unui grad ridicat de ineficientd operationala,
cauzati de degradarea izolatiei pe tronsoanele vechi si pierderile masice generate de
neetangeitati.

Tabel 20.6 — Pierderi reale si tehnologice pe RD aferenti tuturor CT

Picrderi tehnologice

Valori Valori
absolute Qeriiie absolute Pondere

Energia termica livrati la gardul CT | MWh/an 12.096.47 100% 9.614.93 100%
Energia termicé vanduti MWh/an | 8309,18 | 68,69% | 8309,18 | 86,42%

Indicatori

’ consumatorilor
Pierderile de energie termici: MWh/an 3.787.29 31.31% 1.305.75 13.58%
- pierderi masice/volumice MWh/an 404,83 3.35% 106,73 1.11%

N I i S

- pierderi prin transfer de cilduri MWh/an 3.382.46 27.96% 1.199,02 12,47%

pe RD aferenti CT4
Picrderi reale Picrderi t¢h

Indicatori LM, Valori Valori

absolute absolute

Pondere Pondere

1. | Energia termici livratd la gardul CT4 | MWh/an 8.197.64 100% 6.244.,56 100%

2 R e U MWh/an | 522529 | 6374% | 522529 | 83.68%
consumatorilor

3. Pierderile de energie termici: MWh/an 2.972.35 36.26% 1.019.27 16.32%

4. - pierderi masice/volumice MWh/an 281,23 3.43% 82.13 1.32%

5 - pierderi prin transfer de cildura MWh/an 2.691,12 32.83% 937,14 15.01%

Tabel 20.8 — Pierderi reale si tehnologice pe RD aferenti CT5

Pierderi

-eale Pierderi tehnologice

Indicatori I. M. Valori Valori

absolute Pondere absolute Pandere
1. | Energia termici livratd la gardul CT5 | MWh/an 1.239.42 100% 889.54 100%
2. DR e Tt MWh/an | 79744 | 6434% | 79744 | 89,65%

consumatorilor

3. Pierderile de energie termici: MWh/an 441,98 35.,66% 92.10 10,35%
4, - pierderi masice/volumice MWh/an 4743 3.83% 7.72 0.87%
5. - pierderi prin transfer de cildura MWh/an 39455 31.83% 84.38 9.49%

Tabel 20.9 — Pierderi reale si tehnologice pe RD aferenta CT6

Pierderi Picrderi tehnologice

Indicatori I.ML Valori Valori
absolute Pondere absolute Pondere
1. | Energia termici livrati la gardul CT6 2.323.95 100% 2.145.69 100%
2. ey dyt MWh/an | 1973,52 | 8492% | 1973,52 | 91,98%
consumatorilor
3. Pierderile de energie termica: MWh/an 35043 15.08% 172.17 8.02%
4. - pierderi masice/volumice MWh/an 67.15 2.89% 16,15 0.75%
5. - pierderi prin transfer de céldurd MWh/an 283,28 12,19% 156.01 727%
Tabel 20.10 — Pierderi reale si tehnologice pe RD aferenti CT7
Picrderi reale Picrderi tehnologice

Indicatori LML Valori Valori
absolute Pondere absolute Pondere
Energia termicd livrata Ia gardul CT7 33546 100% 335.14 100%
2. Energia termicd vanduti MWh/an | 312,93 | 9328% | 31293 | 9337%
consumatorilor
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3. Pierderile de energie termica: MWh/an 22.53 6.72% 22,21 6.63%
4, - pierderi masice/volumice MWh/an 0.73 0.22% 0,72 0.22%
5. - pierderi prin transfer de cédldurd MWh/an 21.80 6.50% 21,49 6.41%

Implementarea planului de masuri pentru cresterea eficientei energetice in SACET
Otopeni presupune investitii semnificative atdt in reabilitarea termica a clidirilor, cit si in
modernizarea infrastructurii de producere si distributie a energiei termice. Aceste masuri
vizeazi reducerea pierderilor tehnologice §i operationale, cresterea randamentului global al
sistemului si, implicit, diminuarea costurilor de exploatare si a impactului asupra mediului.

Rezultatele obtinute pentru indicatorii financiari — VNA negativ, RIR sub zero $i TRB
mult peste perioada de analizi — evidentiaza faptul ca investitia nu este rentabild strict din
economiile directe generate de reducerea consumului de energie termica.

Prin urmare, se recomandd atragerea de fonduri externe dedicate investitiilor in
modernizarea SACET, cum ar fi:

fonduri europene nerambursabile,

programe guvernamentale de sprijin pentru eficientd energetica,
parteneriate public-private,

alte mecanisme financiare avantajoase.

Aceste fonduri pot reduce semnificativ costurile de investitie initiale si pot transforma
proiectul intr-unul fezabil din punct de vedere economic, facilitdnd realizarea obiectivelor
strategice de reducere a pierderilor, crestere a eficientei si protectie a mediului.

Astfel, accesul la fonduri externe devine esential pentru implementarea cu succes a
planului de eficienta energeticd in SACET Otopeni.
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CONTOARE DE ENERGIE TERMICA

©

REGISTRU EVIDENTA EMM SUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

Act. /data: 22.01.2022

Punct de lncra Otopeni.
N | Lec "C | ‘Debitmetra An | Calculator An Termorezistente An Data C | Proprl
L. [‘meftalare . [Te w ._o Serie wrﬂ.in Hn% Tip | Serle | B.V.ar/data M._. Tip | Serle | B.Var/data ,“N._o .....-E___ . L
[
1 | cTs A| UF | 15 | 15 | 7368557 | 268-082- | 2024 | MCé | 80615 | 268002013713 | 2024 | FIS | 7357 | 268-017-018493 | 2024 | 18092 | C | VER _
c|s¢ [0 |0 013713/ 03 |30 | 3722042020 o0 |463 | 017.042020 2 |T
I 05.0520 5
| 20
2 | PS0scl | A| UF | 40 | 10 | 7368608 | 268-002- | 2024 | MC6 | 80615 | 268-055-002036 | 2024 | PTS | 7347 | 268-017-018009 | 2024 | 15092 | C | VER
c| 54 8137126/ 03 |288 | 022042020 00 |960 |2/23.012020 2 |T
) § 05.05.20 5
e 20
3 |PS0sc2 |A| UF | 25| 6 | 30614398 | 268-002- | 2024 | MCG | 80614 | 268-055-002071 | 2024 | PTS | 7348 | 268-017-018018 | 2024 | 02.092 | C | VER
c| s 0137034/ 03 |[398 | 0r29.642020 00 [0s1 |3r3.01.2020 2 |T
[ 29.04.20 5
4 |PSlscl | A|UF | 25| 6 | S0614400 | 263-002- | 2024 | MC6 | 80614 | 268-055-000207 | 2024 | PTS | 7347 | 268-017-018010 | 2024 | 15092 | C | VER
c| s 0137036/ 0 [400 | 12/29.042020 00 |[971 |3723.012020 2 |T
1 29.04.20 5
20
5 |Stefan | A| UF | 20 | 2. | 80615414 | 268-002- | 2024 | MC6 | 80695 | 268-055-002674 | 2025 | PTS | 7353 | 268-017-018184 | 2024 | 18.092 | C | VER
Niculat | C | 54 5 0136675/ 03 |98 |521.082021 00 |[582 |0/13.02.2020 020 |T
| 1 23.04.20 5
20
6 | P100(sc1) | A| UF | 40 | 10 | 7368609 | 263-002- | 2024 | MC6 | 80615 | 268-055-002036 | 2024 | PTS | 7353 | 268-017-018183 | 2024 | 15092 | C | VER
c| s 0137127/ 03 | 289 | 122042020 o0 |ss0 |sn13.022020 2 |T
1 5
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CONTOARE DE ENERGIE TERMICA

O

REGISTRU EVIDENTA EMM SUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

Act. /data: 22.01.2022

268002
A c
UF 0137128/ MC6 268-0555-00203 P15 268-017-018550 16.092
u m 54 10| 7368610 | (cocan | 2924 | o3 | sogrs | 6222042020 | 224 | o | 7368 | 29.842020 020 .".
P34ec.l 2 290 301
A 268002 c
UF 0137088/ MC6 268-055-002030 PTS 260-017-018011 18092
15 m 54 10| 7363560 | ococag | 2024 | "oy | gpers | s22o42020 | 2 | o0 | 7347 | 223012020 020 ..m
PRAsc.1 20 236 980
> 268.002- c
UF 0137087/ MC6 268-055-002030 PTS 263-017-018009 18092
16 m 54 10 | 80615235 | wroxog | 2024 | oy | mogns | 722042020 | 24 | o0 | 7347 | onsor2e20 820 M
PRAsc2 20 235 , 967
> 265-002- e
UF 0137090/ MC$ 268-055-902030 PIS 268-017-018016 18.09.2
17 €| = 10| BO615237 | (oosag | 2024 | o3 | soers | on2esz020 | % | o0 | 7348 | 7n3.012020 020 w.
PRSsc.1 20 237 035
S 268-002- -
UF 0137086/ MC6 268-055-002030 PTS 268-017-018183 18.092
13 m 4 10 | 7368541 | ooucan | 2024 | o3 | soens | enzeszo20 | 2024 | oo | 7353 | 01302202 020 M
PRSsc.2 20 234 572
Al yr 2. 0132556/ MC6 268-055-801782 PTS 268-017-018008 04092 | €
1| Bigerica m 54 5 | TM6136 | oeoiz0 | 2924 | o3 | sosez | omoorzeze | 29 | 00 | maer | an3enzeze o0 | T
Baptsta 20 622 952 S
A 268002 =
OF 2. 0136154/ MCS6 | 80606 | 268-055-001989 P1S | 7347 | 268-017-018010 23.002
20| FSlee2 | Cl g 5 | 0696316 | ggoqz0 | 2924 | Ve | 316 | swsodzoz0 | 292 | oo | 968 | a23.012020 o0 |
20
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CONTOARE DE ENERGIE TERMICA

©

REGISTRU EVIDENTA EMM SUPUSE CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL

Act. /data: 22,01.2022

78 Alzscl | ATUF | 256 | 7383335 | 265.002- | 2024 | MCé | 80615 | 268055002029 | 2024 | PT5 | 7388 | 268017019452 | 2024 | 16112 | C | VER
C| s+ 0144114/ o |11 | visedz02e 0 |32 | 502002020 20 |T
I 30.08.20 4
20 B S . R, 1
5 | Alzsca | A|UF | 40 | 10 | 00695912 | 268002 | 2024 | b4 | Bouss | 14B.4850004%¢ | WAi | PTS | 7388 | 268017019456 | 2024 | 10112 | C | VER
C|se 0144080/ Lo e | maneadene 00 |ae | V2092820 020 T
1 9.09.30 m +
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“\\\\x\%\“\h\\m_ Tronson propus spre modernizare, 2x DN150, conducte
preizolate montate direct in sol (lungime tronson = 88 m)

— Tronson termoficare prin subsolul blocurilor
Tronson termoficare montat in canal termic

— Tronson termoficare din polibutilena montata direct in sol

BENEFIGIAR;
VEOLIA ENERGIE ROMANIA DATA:
(© veoua _ . “FROIETT: .
Sir. Tunaii, nr. 60A, Sector 2, Bucuresli
Reabilltare transoane tetele lermice
i : ing. Adrian MARIN FAZA:
Eoiactal: s AMPLASAMENT:
Desenat: ing Adrian MARIN Otopeni, lIfov
Verlficat: iny. Aurelian NITA SGARA: TITLU PLANSA. PLANSA NR.:
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s Vi A IR 2.0 - ironson propus spre modernizare 2x DN200 - lungime tronson = 145 m;
A w\\g 2.1 - tronson propus spre modernizare 2 x DN8O - lungime tronson; 10 m
L /
1 / ———= Tronson termoficare prin subsolul biocurilor
\.\ \ BVpr————-] Tronson termoficare montat in canal termic
] “ 4 ———— Tronson termoficare din polibutilena montata direct in sol
.\.
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Relea termica propusa spre modernizare:

3.0 - tronson propus spre modernizare 2x DN80 - lungime tronson = 25 m;
3.1 - tronson propus spre modernizare 2 x DN50 - lungime tronson: 30 m
3.2 ~ tronson propus spre modernizare 2 x DN5S0 - lungime tronson: 5 m
3.3 - tronson propus spre modernizare 2 x DN50 - lupngime tronson: 45 m

Tronson termoficare prin subsolul blocurilor
Tronson termoficare montat in canal termic

Tronson termoficare din otel preizolat montat direct in sol
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SAh ) Tronson propus spre modernizare, 2x DN65, conducte
&\\RN\\\N\N.& preizolate montate direct in sol (lungime tronson = 12 m)
i . —_— - Tronson termoficare prin subsolul blocurilor
_ Tronson termoficare montat in canal termic
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V777 Tronson propus spre modernizare, 2x [INZ50, conducte
\%. preizolate montate direct in sol (lungime tronson = 178 m)
— Tronson termoficare prin subsolul blocurilor
Tronson fermoficare montat in canal termic
— Tronson termoficare otel preizolat montat direct in sol
Bl.B 3-2 Tronson termoficare polibutilena montat direct in sol
@+ Str. Garofitelor =3 BENEFIGIAR:
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Tronson propus spre modernizare, 2x DN150, conducte
preizolate montate direct in sol (lungime tronson = 46 m)

Tronson termoficare prin subsolul blocurilor

= Tronson termoficare montat in canal termic

DATA:

BENEFICIAR:
VEOLIA ENERGIE ROMANIA
@) veoua _ . PROCT:
Str. Tunari, nr. 60A, Sector 2, Bucuresti
Reabiliiare ironsnane relale termice
: ing. Adrian MARIN )
Eroloctat; 0. cren ARFLASAMENT:
Desenat: ing. Adrian MARIN -nlzmm...m___. lIfoy
Verlficat: ing. Aurelian NITA SCARA: TITLU PLANSA;
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Tronson propus spre modernizare, 2x DN125, conducte

preizolate montate direct in sol (lungime tronson = 35 m)

Tronson termoficare prin subsolul blocurilor

Tronson termoficare montat in canal termic
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—] Desenat: ing. Adrian MARIN Olopeni, lIfov
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VEOLIA ROMANIA SOLUTI INTEGRATE S A.
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Primaria-Orasutui-Otopeni - PRIV ,:\:'.’..4}\ CRASULLL OTOREN |
Str. 23 August, nr. 10, Otopeni Judetul lifov | 3{4’ VIPAPEINERALA |
secretariat@otopeniro.ro o SASET |

Y10 —alpf

Bucuresti, 23.10.2025

Obiect: Solicitarea de aprobare prin hotararea consiliului local a pierderilor tehnologice utilizate la calculul
prefurilor gi tarifelor energiei termice, aferente sistemului centralizat de productie si distributie a energiei
termice in orasul Otopeni, judeful Iffov

Stimati domni,

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. 1 lit f si art 41 alin 6 din Legea serviciului public de alimentare cu
energie termicd nr. 325/2006, cu modificérile si completérile ulterioare, precum si prevederile Ordinului
Autoritatii  Nafionald de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE nr. 113/2022 pentru aprobarea
Procedurii de avizare a documentatiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor si tarifelor
energiei termice, Tntocmitd pe baza bilantului energetic in sistemele de alimentare centralizati cu energie
termicé

Subscrisa VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A. (denumita in continuare si VRSI) avand sediul
social Tn str. Tunari nr.60A, etaj 1, sector 2 Bucuresti, nregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
sub numarul J1999009004409, C.U.l. RO 12276930, in calitatea sa de operator al serviciului public de
alimentare cu energie termics pe raza unitatii administrativ teritoriale a orasului Otopeni, judetful lifov, a
procedat la elaborarea documentatiei privind pierderile tehnologice de energie termica aferente sistemului
de alimentare centralizatd cu energie termic& (SACET) Otopeni, pe baza bilantului termoenergetic intocmit,
respectdnd prevederile din Ordinul ANRE nr. 113/2022, pentru aprobarea Procedurii de avizare a
documentatiei privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prefurilor si tarifelor energiei termice,
intocmitd pe baza bilantului energetic in sistemele de alimentare centralizatd cu energie termicd’.

Astfel, prin Adresa nr. 119978 din 09.10.2025 Autoritatea National& de Reglementare in Domeniul Energiei
a aprobat acordarea Avizului nr. 39 din 07.10.2025 pentru documentatia privind pierderile tehnologice
utilizate la calculul preturilor si tarifelor energiei termice, intocmita de cétre Veolia Roméania Solutji Integrate
SA.

Conform celor prezentate mai sus, vé inaintdm Avizul ANRE nr. 39 din 07.10.2025 si va solicitim
introducerea pe Ordinea de zi gi aprobarea prin Hotidrarea Consiliul Local al Oragului Otopeni in
proxima sedinta, a pierderilor tehnologice in procent de 13,58%, utilizate la calculul preturilor si
tarifelor energiei termice, conform documentatiei intocmita de cétre Veolia Romania Solutii Integrate
SA.

Mentionam faptul c& Bilaniul termoenergetic al sistemului centralizat de productie si distributie a energiei
termice in oragul Otopeni, a fost intocmit de cétre societatea ELSACO ESCO SRL, companie autorizata de
Ministerul Energiei - Directia Eficien{& Energetica cu Autorizatia nr. 0061 valabila pana la 15.10.2027, pentru
ultimele 12 luni - respectiv perioada iunie 2024 - mai 2025.

Veolia Romania Solulii Irntegrate S.A
Sediu socizl: Sle. Tuncri, Nr €0A, cicj

wy.wveoliouro, www.vrsi.veoliare

Registraturd Genazaral

|

i mﬁf?"“‘?ﬂa-&%
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Nr.Inregistrare:25014634/22.10.2025

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI
Cabinet Presedinte

Nr. 119978/09.10.2025

Doamnei Director General Irina MUNTEANU
Veolia Roménia Solutii Integrate SA

Va informam c§, in Sedinfa Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 07.10.2025,
a fost aprobati acordarea Avizului nr. 39 din 07.10.2025 pentru documentatia privind
pierderile tehnologice utilizate la calculul preturilor i tarifelor energiei termice, intocmiti
de Veolia Romidinia Solutii Integrate S.A. pe baza bilantului energetic in SACET din
localitatea Otopeni, pentru perioada iunie 2024-mai 2025.
Anex3m prezentei in copie, avizul mentionat in antecedenta.
V4 informédm ca exemplarul original al avizului va putea fi ridicat de la sediul ANRE din
Str. Constantin Nacu nr. 3, Sector 2, Bucuresti de citre reprezentantul unei firme de curierat rapid
sau de citre:
- reprezentantul legal al titularului;
- angajatii titularului care prezinti o imputernicire in acest sens, semnat de reprezentantul legal
al titularului;
- orice altd persoand care prezinti o imputernicire notariali sau avocatiald, intocmits in
conditiile legii.

Cu stim4,

NS,
Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuresti, Cod postal: 020995 $ %

Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-malil: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro

ANRE, In calitate de operator de date cu caracter personal, respecta prevederile Regulamentulul UE nr. 679/20186 si reglemantarile
interne in vigoare in materla protectiel datelor cu carcater personal



AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

COMITET DE REGLEMENTARE

Aviz nr. 39 din 07.10.2025
pentru documentatia privind pierderile tehnologice
utilizate la calculul preturilor si tarifelor energiei termice
intocmiti de Veolia Romania Solutii Integrate S.A. pe baza bilantului energetic in

SACET din localitatea Otopeni, pentru perioada iunie 2024-mai 2025

Avind in vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. f) §i art. 43 alin. (6) din Legea serviciului
public de alimentare cu energie termicid nr. 325/2006, republicatd, cu modificdrile si
completirile ulterioare,

si tindnd seama de:

- cererea nr. 25012369/05.09.2025, inregistrati la ANRE cu nr. 105155/08.09.2025,
impreuni cu documentatia supusd avizirii, lucrarea de bilang energetic in baza cireia a fost
intocmits documentatia si procesul-verbal de acceptanti al lucririi de bilang, de adresa Veolia
nr. 25013297/29.09.2025, inregistrati la ANRE cu nr. 115457/29.09.2025 si documentele
aferente acesteia si de emailul inregistrat la ANRE cu nr. 115793/30.09.2025,

- faptul ca Veolia Romania Solutii Integrate S.A. este operatorul serviciului public de
alimentare cu energie termica in sistem centralizat din orasul Otopeni, in baza Licentei nr.
2306, acordati de ANRE prin Decizia nr. 165/16.02.2022, cu modificarile gi completarile
ulterioare, valabila pand la data de 03.08.2035,

presedintele ANRE emite prezentul
AVIZ

1. Se avizeazi documentatia privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prefurilor
si tarifelor energiei termice, intocmiti de Veolia Roménia Solutii Integrate S.A. pe baza
bilanfului energetic in SACET din localitatea Otopeni, pentru perioada iunie 2024-mai 2025,
previzuti in anexa care face parte integranti din prezentul aviz.

2. Prezentul aviz serveste operatorului serviciului public de alimentare cu enerie termica
in sistem centralizat Veolia Roméania Solutii Integrate S.A. in scopul transmiterii solicitarii de
aprobare, prin hotirdre a autoritatii administratiei publice locale competente din localitatea
Otopeni, a bilanului energetic, respectiv a pierderilor tehnologice rezultate din documentatia
anexati.

3. in structura preturilor/tarifelor solicitate de Veolia Romania Solutii Integrate S.A.
inainte de aprobarea pierderilor tehnologice conform pct. 2, vor fi luate in considerare valorile
procentuale ale pierderilor tehnologice previzute in documentatia anexata prezentului aviz.

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucuregti, Cod pogtal: 020995 m @
Tek (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro

ANRE, in cafitate de operator de date cu caracter personal, respectd prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 $i reglementérile
inteme In vigoare in materia proteciiei datelor cu caracter personal
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4. Prezentul aviz priveste exclusiv conformitatea cu prevederile cadrului legislativ
aplicabil din perspectiva atributiilor si competentelor ANRE fin sectorul energiei termice.
5. Prezentul avizul se emite cu urmatoarele observatii:

in perioada analizati (06.2024-05.2025), pierderile totale de energie termicd in refea de
distributie au fost de 31,31% din energia livratd la gardul centralelor, mult mai mari decét
pierderile tehnologice estimate teoretic (13,58%). Aceasta diferent evidentiaz3 prezenta unui grad
ridicat de ineficienta operationald, cauzati de degradarea izolatiei pe tronsoanele vechi si pierderile
masice generate de neetangeitéiti. Cauzele probabile vizeazi:

= degradarea izolatiei pe tronsoanele vechi (in special cele cu vatd minerald montate in 1988,
amplasate in canale nevizitabile sau subsolurile cladirilor), pierderi masice suplimentare
generate de neetangeitéti;

= randamentul global al retelei, calculat pe baza datelor reale de exploatare, de 68,69%, sub
pragul optim de 80% si semnificativ inferior randamentului teoretic de 86,42%.

Aceste rezultate evidentiazi necesitatea unor lucriri de reabilitare a izolatiei, optimizarea
regimului de functionare gi reducerea pierderilor masice din retelele de distributie ale centralelor
termice.

Lucrérile de modernizare/retehnologizare a echipamentelor si instalatiilor din cadrul SACET
al oragului Otopeni sunt In responsabilitatea unititii administrativ teritoriale (Priméria oragului
Otopeni), in calitate de proprietar, Veolia Romania Solutii Integrate S.A., in calitate de operator
avéind responsabilitatea de a asigura calitatea si continuitatea serviciului, in conditii de siguranti
si eficienta economici/energetica. in acest sens, Veolia Romania Solutii Integrate S.A. are
obligatia de a lua masurile necesare pentru intretinerea si mentinerea in stare buni de functionare
a echipamentelor si instalatiilor din cadrul SACET, inclusiv a izolatiei termice a conductelor i a
dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseititi, precum gi reglarea
parametrilor agentului termic pentru asigurarea conditiilor de confort termic la consumatori.

6. Prezentul aviz se comunici solicitantului Veolia Romania Solutii Integrate S.A. prin
e-mail, iar exemplarul original va fi ridicat de la sediul ANRE.
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Documentatia privind pierderile tehnologice utilizate la calculul
prefurilor i tarifelor energiei termice, intocmita pe baza bilantului
energetic in SACET



Societatea VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A. Tsi desfigoaré activitatea de
prestare de servicli de alimentare centralizata cu energie termica in baza licentei emise
de citre ANRE cu nr. 2306 din data de 16.02.2022.

1. Informatii generale :

Sistemul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a orasului
Otopeni a fost pus In funcliune in anul 1989,

Conturul de bilant pentru SACET Otopeni cuprinde:

¢ sistemul de producere a energiei termice (centralele termice);
o relelele termice de distributie.

Intreg conturul este delimitat de contoare pentru a se putea stabili cat mai exact
cantitatea de energie termica produsad anual, respectiv cantitatea de energie termica livrata
consumatorilor, la bransamentele retelei de distributie.

Sistemul d c e iei termice (centralele termice

Sistemul de producere a agentului termic pentru SACET Otopeni este format din 4
centrale termice in care se prepara agentul termic (apa caida) 70/45°C folosita n procesul de
incalzire al locuintelor racordate.

Schema simplificatd a sistemului de alimentare cu energie termicé este prezentata in
schema de mai jos:

contunit de Lilaait

| Retele de distribufie a i :
. : Consumatori
agentului termie :

Denumire cazan Nr. buc.
1 Viessmann Vitomax 200 1 B
2 Viessmann Vitomax 100 1 1.400 N cTrs |
3 | Viessmann Vitomax 100 1 ~1.400 CTo
4 Riello RS 34 MZ TL 1 390 CT7 |
5 ~ RielloRS 34 MZ 1 390 CT?

L



Retele termice de distributie

Functionarea centralelor termice este ih regim automat, sistemul de automatizare
asigurand atat reglajul sarcinii termice (in concordantd cu temperatura exterloara), cat si
oprirea Tn conditii de sigurants a acestora.

Reteaua de distributie a agentului termic alimenteazé cu cnergie termica consumatorii
urbani din orasul Otopeni. Acestia sunt blocuri de locuinte, institutii publice si agenti
economici.

Lungimea totala a refelelor de transport este de 9,688 km (sistem bitubular).

Diferenta dintre lungimea conductelor refelei de distributie de 9,688 km, mentionatd in
documentul Bilant Termoenergetic pe conturul sistemului de alimentare centralizati cu
energle termica (SACET) al municipiului Otopeni, si lungimea de 8,6 km indicata in
licenta nr. 2306/16.02.2022, este datoratd faptului ca anumite tronsoane aferente refelei
de distribufie tranziteaza subsolurile unor blocuri, aceste tronsoane nu sunt incluse in
licenfa mai sus mentionata.

Pentru alimentarea cu agent termic a modulelor termice/consumatorilor conectati la
SACET, exista racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn32 — Dn250.

in perioada 2009 — 2021, s-au reabilitat refele in lungime de 2,1 km (24,4%) traseu,
prin Tnlocuirea conductelor cu feavd noud preizolatd, iar 1,25 km sunt conducte din
polietilena.

Acestea au avantaje nete fatd de vechea tehnologie de realizare a retelelor termice,
avénd o durata de viata de peste 50 de ani.

Este de mentionat faptul ca 7 scari de bloc (74 apartamente) beneficiazd de servicii
performante de furnizare a energiei termice si a apei calde de consum prin distribufie
orizontala.

Ceilalli consumatori din orasul Otopeni beneficiazd doar de agent termic pentru
incalzire din SACET, apa calda fiind preparaté local, In fiecare gospodérie, in majoritatea
cazurilor cu ajutorul unui boiler electric.

2. Perioada pentru a fost realizat bilantul :

Pentru a obfine rezultate relevante cu privire la regimul de functionare, avand in
vedere factorii de influentd cum ar fi varatia temperaturilor exterioare, fluctuatia parametrilor
de preparare din cauza variatiilor mari ale consumului pe parcursul unei zile sau la sfargit de
saptamana, variatia cererii de agent termic primar pentru prepararea de energie termica
pentru Tncalzire, precum i structura conturului de bilan{, s-a stabilit ca perioada de timp pe
care se va face bilaniul sa fie un an (1 lunie 2024 - 31 Mai 2025).



3. Schema simplificata a SACET cu punctele de masura:

3.1 Date de intrare bilant:

Consumurile lunare de energie termica, aferente CT4, in perioada lunie 2024 -

Mai 2025 (Tabel 10.1)

UM, lunie fulfe August | Septembrie | Octominle | Nolambrie ummhrle]
Cansum de

gaze MwWh PCI 81,10 70,80 80,00 94,57 207,60 1.256,00 1.448,20

naturale ' |
2025
fanuarie Fébruarie Martle Aprille Mai TOTAL
1.495,00 1.406,00 1.192,00 934,23 142,00 8.378,50




Productiile lunare de energie termici, aferente CT4, in perioada lunie 2024 - Mai

2025 (Tabel 10.1)
2024
UM, lunie Jeddie August Septembrie | Octambrle Neiembrie Decembrle
Energia
tarmica
livrata ia MWh 98,63 60,01 69,16 79,00 195,30 1.211,00 1.399,50
gardul

centralai

2025
lanuarie Februarle Martle Aprille Maj TOTAL
1.443,00 1.347,00 1.213,00 998,00 84,04 8.197,64

Consumurile lunare de energie termica, aferente CT5, in perioada lunie 2024 -

Mai 2025 (Tabel 10.2)
2024
UM funie lulie August Septembrie | Ogctombrie Nolambrie Decembrie
Consum de '
gaze MwWh PCI - - - ! 21,60 177,00 266,70

naturale i
2025

lanuarie Februarie Martie Aprilie Mali TATAL

273,96 275,00 201,00 139,71 . 1.354,97

Productiile lunare de energie termlca, aferente CT5, in perioada lunie 2024 - Mai
2025 (Tabel 10.2)

2024
U.M. lunle lulie August Septembrie | Octombrie Nolembrie | Decembrle
Energia termica
livrata Ja gardul MWh - - . - - 118,00 267,00
centralef
2025
lanuarie Februarie Martlo Aprilie Mai TOTAL
268,62 260,00 192,40 133,40 - 1.239,42




Consumurile lunare de energie termica, aferente CT6, in perioada lunie 2024 -
Mai 2025 (Tabel 10.3)

Productiile lunare de energie termica, aferente CT6, in perioada lunie 2024 - Mai

2024
UM. lunie {ulle August | Sepitembrie | Octombrie | Nolembrie De::embrle1
Consum
de gaze Mwh PCt . - - - | 30,79 360,00 430,80
naturale |
2025
lanuarie Februarie Martie Aprille Mal TOTAL
464,11 465,90 350,00 278,08 . 2.388,48 J'

2025 (Tabel 10.3)
2024 ,
uM. funfe fufle August | Septembrie | Octombrie | Nolembrie | Decombrie |
Energla
termica
livrata’la MWh - « - . 28,90 355,00 416,28
gardul
centralet l .l
2025
lanuarie | Februarie Martie Aprilie Mal TOTAL
448,17 456,60 348,00 271,00 . 2.323,95
Consumurile lunare de energie termica, aferente CT7, in perioada lunie 2024 -
Mai 2025 (Tabel 10.4)
2024
UM. lunie ulie August Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decombrie
Consum
degaze | MWhPCI . - - i . . | 71,60 82,50
naturale { l .
2025
lanuarie Februarie Martle Aprilie Mal TaQTAL
83,82 86,14 81,12 41,46 - 416,64




Productiile lunare de energie termici, aferente CT7, in perioada lunie 2024 - Mai

2025 (Tabel 10.4)
2024
UMm. lunls lulie August Septembrie | Octombrie | Nolembrie | Decembrie |
Energia .
termica | '
livrata la MWh - . - - - 55,88 62,00
. gardul |
i centralei
2025
lanuarfe | Februarle Martle Aprilie Mai TOTAL
| 6187 73,30 40,63 36,08 - 335,46
L B e
4. Tabel sintetic cu datele si rezultatele de bilant:
Producere: Centrale termice
Bilant Bilant
Paramefru U.M. Determinare termoenargetic | termosenergetic
real tehnologic
(23) = (25) + (27) +
Energie primara intrata in centrale {cu MWh/an (29) 12 538,59 10 121,12
combustibilul) % (24)=100% 100% 100%
Pierderi de producere (inclusiv (25) - capitot .11 / Tabel
transformare agent termic primar - MWh/an 11.1/ pagina 22 442,12 506,19
secundar) % (26) = (25)/(23) x 100 3,53% 5,00%
(25.1) - capitol 11/ .
- din care pierderi cu gazele de ardere la | MWh/an | Tabel 11,1/ pagina 22 - 379,43 506,19 ’
Go% (26.1) = (25.1)/(23) x
% 100 3.03% 5.00%
Energie termica vanduta la consumatori MWh/an @7 Y
de [a gardul centralelor % {28) = (27)/(23) x 100 0
, (29) - capitol 15 / Tabel
Energie termica livrata in retele |MWh/an 15.1 / paginad9 12 096,47 9 814.9:_’:_
, % (30) = (29)/(23) x 100 96,47% 95,00% |

— .




Distributie: retele centrala termica

Bilant Bilant
Parametru uMm. Determinare termoenergetic | termoenergetic |
real tehnologlc |

(31) = (33) + (35)

Energie intrata MWhian [=(29)) 12,096,47 9,614,93 i
| % (32) = 100% 100% 100% |
- - - - e J
' (33) - capitol 15 / Tabel I
Pierderi in retele MWh/an 15.1 / pagina 49 3787,29 1.306,75 ‘

L% (34) = (33)/(31) x 100 31,31% 13,58%
' (33.1) - capitol 15 / |
- din care pierderi prin radiatie / | MWh/an | Tabel 15.1/ pagina 49 3.382,46 1.199,02 |
convectie ,‘ (34.1) = (33.1)/(31) x '

% 100 27,96% 12,47%
j (35) - capitol 15 / Tabel |
Energie termica vanduta ta consumator! ! MWh/an 15.1/ pagina 49 8.309,18 8.309,18 |
din retele | % (36) = (35)/(31) x 100 68,69% 86,42% |

5. Analiza justificativa a pierderilor reale de energie termica comparativ cu
plerderile tehnologice de energie termica:

in perioada lunie 2024 — Mai 2025, cantitatea de energie termica livrata la gardul
centralelor termice a fost de 12.096,47 MWh, din care s-au vandut consumatorilor 8.309,18
MWh.

Pierderile totale de energie termica inregistrate in reteaua de distributie au fost de
3.787,29 MWh/an, reprezentand 31,31% din energia livratd la gard. Din acestea, 404,83
MWh/an (3,35%) provin din pierderi masice/volumice, iar 3.382,46 MWh/an (27,96%) din
pierderi prin transfer de caidura.

Comparativ, pierderile tehnologice calculate pe baza caracteristicilor constructive si de
exploatare ale retelei sunt semnificativ mai mici: 1.305,75 MWh/an (13,58% din energia
termica livratd la gardul centralelor, vatoare recalculatd), din care 106,73 MWh/an sunt
pierderi masice (1,11%) si 1.199,02 MWh/an sunt pierderi prin transfer termic (12,47%).

Diferenta dintre pierderile reale si cele tehnologice este de 2.481,54 MWh/an, ceea ce
indicd un grad ridicat de ineficienta operationala fatd de scenariul teoretic. Cauzele probabile

sunt:

Degradarea izolatiei pe tronsoanele vechi (in special cele cu vatd minerald montata in
1988, amplasate in canale nevizitabile sau subsoluri ale cladirilor), pierderi masice
suplimentare generate de neetansgeitati.

Randamentul global al refelei, calculat pe baza datelor reale de exploatare, este de
68,69%, sub pragul optim de 80% si semnificativ inferior randamentului teoretic de 86,42%.



Aceste rezultate evidentfiazd necesitalea unor lucrari de reabilitare a izolafiei,
optimizarea regimului de functionare si reducerea pierderilor masice pentru cresterea
eficientei energetice a sistemului.

Director General
Veolia Roméania Solulii Integrate

Irina Munteanu






